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GRAVITACNi KANALIZACE - PVC SN12 -

LEGENDA:

PROJEKTOVANY VODOVOD

PROJEKTOVANA PRIPOJKA VODOVODU
PROJEKTOVANY VODOVODNI| PRIVADEC
PROJEKTOVANA GRAVITACNI SPLASKOVA KANALIZACE
PROJEKTOVANA PRIPOJKA SPLASKOVE KANALIZACE
PROJEKTOVANY VYTLAK

PROJEKTOVANA PRIPOJKA NN PRO COV, CS
PROJEKTOVANA PRIPOJKA NN PRO VDJ
PROJEKTOVANA PRIPOJKA NN PRO STUDNU
OCHRANNE PASMO

DOTCENE POZEMKY DLE MAPY KN

LESNi POZEMKY S DOTCENYM OCHRANNYM PASMEM LESA 50 m
POZEMKY DOTCENE OCHRANNYM PASMEM

GRAVITACNI KANALIZACNi PRIPOJKY

VODOVODNI PRIVADEC PE100 RC 90x8,2,
SDR11, PN16 s ochrannou vrstvou

PVC DN150 SN8 | PVC DN200 SN8 Délka(m) | 1551,9
Délka pfipojek (m) 870,5 80,0
Pocet pripojek (ks) 181 8
VYTLAK - PE100 RC SDR11, PN16s
ochrannou vrstvou
110x10 | 90x8,2
Vytlak 1 226,7
Vytlak 2 249,4
Vytlak 3 200,6 1343,0
Vytlak 4 4,9
Vytlak 5 147,5
Vytlak 6 277,9
SUMA (m) | 200,6 | 2249,4

VODOVOD PE100 RC, SDR11, PRIPOJKY NN
TRIVRSTVE PLNOSTENNE POTRUBI PN16 s ochrannou vrstvou Pfipojka NN pro CS1 KABEL
stoka PVCDN300 | PVC SN250 vodovod 90x8,2 CYKY-) 4x10 (m) >0
A 752,3 A 3413,7 PFipojka NN pro €S2 KABEL 350
Al 76,6 Al 84,4 CYKY-J 4x10 (m) '
Al.1 2,0 A2 41,6 Pfipojka NN pro CS3 KABEL
A2 48,9 A3 559,8 CYKY 4x10 (m) >0
B 436,8 150,4 A4 131 PFipojka NN pro CS4 KABEL
C 114,5 A5 636,9 CYKY 4x16 (m) 0
c1 65,1 A5.1 27,3 Pfipojka NN pro CS5 KABEL
D 53 352,8 A5.2 16,5 CYKY 4x10 (m) >>0
D1 83,2 347,8 A5.3 368,5 PFipojka NN pro CS6 KABEL
D1.1 211,4 A6 363,4 CYKY 4x16 (m) 700
D1.1.1 205,5 A7 396,1 PFipojka NN pro COV KABEL
D1.1.1.1 29,8 A8 206,2 AYKY-) 3x240+120 (m) 350,0
D1.2 383,1 A8.1 68,6 PFipojka NN pro COV KABEL
D1.3 206,2 A9 86,4 CYKY-J 4x25 (m) 100
D1.3.1 70,6 A10 197,2 PFipojka NN pro VDJ KABEL
202,0 A10.1 43,8 AYKY-J3x120+70 (m) 290,0
9,1 1958 A1l 154,1 PFipojka NN pro STUDNU
F1 82,5 Al1.1 65,2 KABEL CYKY-) 4x10 (m) 13,0
F1.1 48,1 A11.2 48,4
F2 66,6 A12 411,0
F3 85,0 129,6 A12.1 27,9
F3.1 29,8 A13 55,9
F3.2 31,6 Al4 259,9
F4 51,5 SUMA (m) 7663,8
G 3,5 310,7
G1 139,6 89,8 VODOVODNI PRIPOJKY - PE100 RC SDR11, PN16
Gl1 131,1 132,6 s ochrannou vrstvou
G2 22,1 32x3,0 | 40x3,7 | 50x4,6
G3 25,4 Délka ptipojek (m)| 840,2 | 20,0 25,5
H 219,5 Polet pripojek (ks)| 182 3 4
SUMA 2437,6 3199,6

KLAD LISTU: 0.4t
9.ast '
8.ast
1.¢ast \ 2 gast /{7?/5/ ROVINA 11.&ast
5.¢ast
>\ 6.8ast
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